	                           
	


Ciechanowiec, 31.05.2011r.
RI.271.7.1.2011
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej jak w SIWZ podana jest ilość studni kanalizacyjnych PP Ø425mm w Etapie I i II łącznie 82 sztuki. Z przedmiaru wynika, że studni tych łącznie jest 156sztuk. Jaka jest prawidłowa ilość studni PP Ø425mm?

Odpowiedź:
Do wyceny proszę przyjąć ilości studni kanalizacyjnych zawarte 
w przedmiarach. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku studni z rur PP przyjmuje się wartość za 1 mb rury studni. W przedmiotowych przedmiarach przyjęto średnią długość trzonów studni na 2,0 m, stąd ilość studni pomnożono przez 2.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl zakładce zamówienia publiczne. 
